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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE
FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO -

BOCCHE DI LIDO SAN NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTI DI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
TIPICI COLLEGAMENTI SECONDARI DI FORNITURA
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Rev. Data TRASMETTITORI DI PORTATA TERMICI
== ? j—--e ALLA PASSERELLA
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO/SEZIONE | CODICE QUANTITA'
@ | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO/SCHERMATO | ACCIAIO INOX AISl 316L|  1/2°NPT-M 4
@ |tuso conourr ACCIAIO INOX AiSI 316L|  91/2" 6 mt
@ | ESTA CANNA POLYAMIDE #1/2°NPT-F 4
® | cavo ARMATO RAME 3G2.5 Ecol | -
@O | CAVO ARMATO/SCHERMATO RAME 1%2x1.5 1101 10 mt
@3 | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) | RAME 6 mm? 3 mt
@5 | cAPOCORDA PESANTE A UN FORO RAME 6 mm 2
(® | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L|  1"NPT-M 1
® | TuBo conoum ACCINIO INOX AISI 316L| @ 17 4 mt
@ |TESTA CANNA POLYAMIDE 8 1"NPT-F 2
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TRASMETTITORI DI PRESSIONE

Pag. n.05
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO/SEZIONE CODICE |QUANTITA'
@ | 1uBo conpum ACC.INOX AISI 316L 83/4" 3 mt
® | TESTA CANNA POLYAMIDE #3/4"NPT-F
() | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L 1/2°NPT-M 2
@ | cavo ARMATO RAME 1x2x1.5 1101 =
@@ | CONDUTTORE RLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm? -
@3 | cAPOCORDA PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 2




Rev. CO

| @ | TXTITNITVA

Data 28/02/13

MV100P—-PE-GID—-6503

Rev. Data

Pag. n.06
TRASMETTITORI DI PRESSIONE
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO/SEZIONE| CODICE [QUANTITA'

@ | TuBo conpur ACC.INOX AlS| 316L 83/4” 3 mt

(® | TESTA CANNA POLYAMIDE 83/4NPT—F 2

(D) | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L|  1/2°NPT-M 2

@ | cavo arwaTo RAME 1x2x1.5 1101 -

@@ | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm? =

@ | CAPOCORDA PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 2
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R Data TRASMETTITORI DI PRESSIONE
Vs B DIFFERENZIALE
____________ =
|
]
90 9 99
= | | 1
POT :L_—E == H——1+]| 8
|
i . 4 NPT 1/2" NPT 1/2
..
@
]
=
——=
[ coucomento A even g |
| Ll
| —® =
i @ |
| I
| | U,/@ Z |
= o o |0)j 0 0o O -
. |
POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO/SEZIONE| CODICE | QUANTITA
® | TuBo conpum ACC.INOX AlSI 316L 83/4" 3 mt
(® | TESTA CANNA POLYAMIDE #3/4°NPT-F 2
(D) | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L 1/2"NPT-M 2
(@ | CAVO ARMATO RAME 1x2x1.5 1101 -
@@ | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm? -
@® | cAPOCORDA PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 2
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Rev. Data PRESSOSTATI
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMEIRO/SHIONE CODICE |QUANTITA’

(D) | PRESSAC PER CAVO ARMATO/SCHERMATO | ACCIAIO INOX AlS| 316l  1/2" NPT-M 2

@ | Tueo conour ACCIAIO INOX AISI 316L] @ 1/2° 3 mt

@ | TESTA CANNA POLYAMIDE 9 1/2° NPT-F 2

@O | CAVO ARMATO/SCHERMATO RAME 3x2x1.5 1301 -

@ | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) | RAME 6 mm? -

{3 | CAPOCORDA SERV PESANTE A UN FORO | RAME 6 mm? 2
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R Dat TERMORESISTENZE / TRASMETTITORI
ey asa DI TEMPERATURA
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POS.| DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO,/SEZIONE CODICE |QUANTITA'
() | PRESSAC PER CAVO ARMATO/SCHERMATO | ACCIAIO INOX AlSI 3161  1/2° NPT-M 2

@ | tuso conoum ACCIAIO INOX AIS| 316 ¢ 1/2° 3 mt
® | TESTA CANNA POLYAMIDE 9 1/2" NPT-F 2

Q@ | cAvO ARMATO/SCHERMATO RAME 3x2x1.5 1301 -

@® | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) | RAME 6 mm* -
@® | CAPOCORDA SERV PESANTE A UN FORO | RAME 6 mm? 2




Rev. CO |Data 28/02/13 MV100P—-PE-GID-6503
| @ | FT TV | Pag. n.10
Rev. Data TRASMETTITORI DI LIVELLO
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DUMETRO/SEZIONE| CODICE [QUANTITA'
@ | Tuso conpurr ACC.INOX AlSI 316L 93/4" 3 mt
@ | TESTA CcANNA POLYAMIDE #3/4"NPT-F 2
(D) | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAI0 INOX AISI 316L 1/2°NPT-M 2
® | cavo ARMATO RAME 1x2x1.5 1101 -
@@ | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm? -
@3 | CAPOCORDA PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 2
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Rev. Data LIVELLOSTATI (tipo a vibrazione)
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POS, DESCRIZIONE MATERIALI DIAMEI'RO/SI-ZION!J CODICE [QUANTITA’
(D | PRESSAC PER CAVO ARMATO/SCHERMATO | ACCIIO INOX AISI 316  1/2° NPT-M 2
@ | TuBo conour ACCIAIO INOX AISI 316Lf ¢ 1/2° 3 mt
® | TESTA CANNA POLYAMIDE 8 1/2° NPT-F 2
(O | CAVO ARMATO/SCHERMATO RAME 3x2x1.5 1301 -
@@ | cONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) | RAME 6 mm? =
@3 | CAPOCORDA SERV PESANTE A UN FORO | RAME 6 mm? 2
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Rev. Data LIVELLOSTAT! (tipo a galleggiante)
Alla passerello ———————~ S
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DlAMEI'RO/SEZIONJ CODICE |QUANTITA'
(® | PRESSAC PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISH 316L|  1/27 NPT-M 1
@ | TuBo coNpurr ACCIAIO INOX AISI 316L| @ 1/2° 1 mt
Q) | TESTA CANNA POLYAMIDE # 1/2° NPT-F 2
(@ | CAVO SPECIALE (fomito con lo strumento) RAME 3x1.5 - 20 mt
(5) | PRESSAC PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AIS| 316L|  1/27 NPT-M 1
(® | TuBo conour ACCIAIO INOX AIS| 316L| @ 1° 3 mt
@ | TESTA CANNA POLYAMIDE $ 1" NPT-F 1
CAVO ARMATO,/SCHERMATO RAME 3x2x1.5 - -
@@ | CONDUTIORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) |RAME 6 mm? -
@3 | CAPOCORDA SERV PESANTE A UN FORO |RAME 6 mm? 2
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Rev. Data MISURATORE VOLUMETRICO
Fam :—l___ ! :ﬁ—)‘: CT) :'_e o/da  Quadro......
_T_ \1/2" NPT F
[ Cousomeno A eRa @ |

POS. DESCRIZIONE MATERIALI DlAMEI'RO/SHIONE CODICE |QUANTITA'
(D | PRESSAC PER CAVO ARMATO/SCHERMATO | ACCIAIO INOX AlSI 316l  1/2" NPT-M 2

@ | 1ueo conpur ACCIIO INOX AISI 3161 @ 1/2° 3 mt
® | TESTA CANNA POLYAMIDE 8 1/2" NPT-F 2

(O | CAVO ARMATO/SCHERMATO RAME 3x2x1.5 1301 -

@@ | cONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) | RAME 6 mm? -

@3 | CAPOCORDA SERV PESANTE A UN FORD | RAME 6 mm? 2
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Rev. Data MISURATORE MAGNETICO
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMEIRO/SEZIONIJ CODICE [QUANTITA'
() | PRESSAC PER CAVO ARMATO/SCHERMATO | ACCIAIO INOX AISI 316l 1 /2" NPT-M 2

@ | ueo conour ACCIAIO INOX AISI 316L] ¢ 1/2° 3 mt
® | TESTA CANNA POLYAMIDE ® 1/2° NPT-F 2

O | cAVO ARMATO/SCHERMATO RAME 3x2x1.5 1301 -

@9 | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V) | RAME 8 mm? -

@D | CAPOCORDA SERV PESANTE A UN FORO | RAME 6 mm? 2
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Rev. Data VALVOLE ON OFF (TIPICO 6)
— ESECUZIONE : IPS5
CON CAVO ARMATO E OPEN CONDUIT, FILETTATATURA NPT
— Execution : IP55
with open conduit and armoured cable, thread NPT
i :
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POS. DESCRIZIONE MATERIAL DIAMETRO/SEZIONE| CODICE | QUANTITA'
@ PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L 1" NPT-M h]
@ TUBO CONDUIT ACCIAIO INOX AIS| 316L g 1" 10 mt
® | TERMINALE ACCIAIO INOX AISI 316L| @ 1° 6
@ PASSERELLA PORTACAVI (segnali/contatti) ACCIAIO INOX AISI 316L
@ PASSERELLA PORTACAVI (alimentazione) ACCIAIO INOX AISI 316L
@O | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm? 9 mt
@ CAPOCORDA SERIE PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 6
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Rev Data VALVOLA DI REGOLAZIONE
’ CON ATTUATORE ELETTRICO (TIPICO 2)
——2 A QMM
I'[‘I——@
—Q a Armadjo unitd
centrale
P TTYY '}‘
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO/SEZIONE| CODICE |QUANTITA'
(D | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L| 1" NPT-M 1
® | B0 conpur ACCIAID INOX AlSI 316L| @ 1" 4 mt
(® | TESTA CANNA POLYAMIDE # 17 NPT-F 2
@® | cavo ARmaTO RAME 362.5 E0O1 =
(® | PRESSACAVO PER CAVO PROFIBUS ACCIAIO INOX AISI 316L|  1/2" NPT-M 4
® | Tuso conpum ACCIAIO INOX AISI 316L| ¢ 172" 8
(@) |TESTA CANNA POLYAMDE 9 1/2° NPT-F 8
CAVO ARMATO/SCHERMATO PER PROFIBUS | RAME 1601 -
(@ | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L| 1 1/2° NPT-M 1
@ | Tso conour ACCIAIO INOX AlSI 316L| ¢ 1 1/2° 4 mt
(D | TESTA CANNA POLYAMIDE $ 1 1/2° NPT-F 2
2 | cavo ArmaTO RAME 12x2x1.5 1 321
@ | capocorDa PESANTE A UN FORO RAME 6 mm 2
@3 | coNDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO FVC (G/V] RAME 6 mm -
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Rev Data VALVOLA DI REGOLAZIONE
: CON ATTUATORE ELETTRICO (TIPICO 8)
r—"_]A QMM a Armadio unitd
centrale
_ —® TYTY
7N =0 o —e
]
| —
\ M J —O@  era
Ssigpd L|_| —0®
. ?
ALIM. = a_Pulpito
+ PR di Emergenza
Bus| —L- 3—PCM§rOO1A/B
sus| - —+—3— |
—_E Ak a Armadio m—a
— 3—-PCM5010A/8B
Bus| —{——_H- ? T /
— H—0 —0
pus| ——H= 4
NUNPT_1/2"
= —®
caBLATO| — l—i:
\ NPT 1"
i CABLATO| — TE y
I
_-_
NET 1%" e s g ]
| 1
x| | 6 =
e S I : |
L ~d i —0@ |
| |
| 5 |
|_ | o o[J0 0 0 Z J
POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIAMETRO/SEZIONE| CODICE QUANTITA’
(D | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AlSI 316L| 1" NPT-M 1
® | B0 conpur ACCIAIO INOX AISI 316L| @ 1" 4 mt
() | TESTA CANNA POLYAMIDE # 1" NPT-F 2
@ | cavo aRMATO RAME 362.5 E0O1 -
(® | PRESSACAVO PER CAVO PROFIBUS ACCIAIO INOX AlSI 316L|  1/2° NPT-M 4
(® | TuBO CoNDUIT ACCIAIO INOX AISI 316L| ¢ 1/2° 8
(? |TESTA CANNA POLYAMDE 8 1/2° NPT—-F 8
CAVO ARM/SCHERMATO PER PROFIBUS RAME 1601 =
(@) | PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L| 1 1/2" NPT-M 1
(9 | Tuso conbum ACCIAIO INOX AlSI 316L| @1 1/2° 4 mt
(@ | TesTA canna POLYAMIDE ¢ 1 1/2° NPT-F
@ [cavo mrma0 RAME 122x15 | 1321 |
@ |cavo srmat0 RAME 362.5 E001
| @ | caPoCORDA PESANTE A UN FORO RAME 6 mm 2
@3 | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm .
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Rev Data VALVOLE MANUALI CON FINECORSA (ZSH)
: MONTATO IN POSIZIONE DI APERTURA
— ESECUZIONE : IP35
CON CAVO ARMATO E OPEN CONDUIT, FILETTAT. NPT
— Execution : IP55
with open conduit and armoured cable, thread NPT
-3
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* CONTATTO "NO”, E' CHIUSO CON VALVOLA APERTA
"NO”" contact is closed with valve in open position

ZSH ZSH ZSH

NO
NC

g.
T\COM

o

ALLA PASSERELLA
To cable tray

IL CIRCUITO E' INDICATO CON VALVOLA CHIUSA

Circuit

is showed with valve in closed position
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i COLLEGAMENTO A TERRA | |
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i = i
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PP =
POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIMETRO/SEZIONE| CODICE |QUANTITA'
@ PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AISI 316L 15 (1/27) 1
@ | Tus0 conpum ACCINO INOX AISI 316L| 20 (3/47) 5 mt
@ TERMINALE ACCIAIO INOX AISI 316L 20 (3/47) 5
@ PASSERELLA PORTACAVI (contatti) ACCIAIO INOX AISI 316L
@© | CONDUTTORE FLESSIBILE ISOLATO PVC (G/V] RAME 6 mm? 9 mt
@ CAPOCORDA SERIE PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 6
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Rev. Data VALVOLA MANUALE CON FINE CORSA

— ESECUZIONE : EEx-—d ("AD—FE")

CON CAVO ARMATO E OPEN CONDUIT,
— Execution : EEx—d ("AD—FE")
with open conduit and armoured cable,

FILETTAT. NPT

thread NPT
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POS. DESCRIZIONE MATERIALI DIMETRO/SEZIONE| CODICE |QUANTITA'
@ PRESSACAVO PER CAVO ARMATO ACCIAIO INOX AIS| 316L 15 (1/2°) 1
@ | muso conour ACCIAI0 INOX AISI 316L| 20 (3/47) 5 mt
@ TERMINALE ACCIAIO INOX AIS} 316L 20 (3/4") 5
@ PASSERELLA PORTACAVI (contatti) ACCIAIO INOX AISI 316L
@O | CONDUTTORE FLESSIBLE ISOLATO PVC (G/V) RAME 6 mm? 9 m
@ CAPOCORDA SERIE PESANTE A UN FORO RAME 6 mm? 6




