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| quadri di rivelazione incendi e gas dovranno essere in grado di essere collegati in rete tramite un doppio anello ridondato di fibra ottica multi modale.

Nell edificio AUTOMAZIONE E CONTROLLO dovra essere previsto un “tollerante il quasto™ che fungera per interfaccia del sistema rivelazione incendi e gas insieme gli altri sistemi di
automazione del MOSE, il server dovra essere collegato sulla stessa rete ridondata dei quadri di rivelazione.

Nell edificio AUTOMAZIONE E CONTROLLO dovra essere prevista una stazione CLIENT del SERVER di bocca, per la visualizzazione di tutti gli allarmi e lo stato di tutti i

componenti del sistema rivelazione incendi e gas. La visualizzazione avverra tramite apposite pagine grafiche. Ogni azione sui sistemi di rivelazione e comando dovrd essere protetta da una
chiave di accesso dedicata.

I SERVER dovra avere come minimo le sequenti parti in configurazione ridondata:
a. Scheda Madre CPU

b. Disco fisso

. Schede di rete ethernet

d. Alimentatore di sistema

I SERVER dovra interfacciarsi con la rete PCS attraverso una connessione ethernet ridondata e dovra essere in grado di:

a. Scambiare con il sistema PCS attraverso protocollo OPC le informazioni cumulative di allarme, guasto e di intervento dei sistemi di spegnimento.

b. Inviare individualmente al sisterna ALARM MANAGEMENT tutti gli allarmi relativi ad ogni singola apparecchiatura automatica e/o manuale di rivelazione incendi e gas per la storicizzazione
cronologica degli eventi. Il sistema dovra inviare tali allarmi con il relativo TIME STAMP.

. Inviare tramite protocollo HART le informazione di ogni sensore di gas al sistema di ASSET MANAGEMENT per la gestione della manutenzione dell impianto.

d. Sincronizzare ' arologio del SERVER e di tutte i quadri rivelazione incendi e gas con il sistema GPS dell' impianto

| quadri di rivelazione incendi e gas dovranno essere certificati in accordo alle normative vigenti ENo4—2, ENS4—4 e EN12094—1

| quadri di rivelazione incendi e gas dovranno avere come minimo le sequenti parti in configurazione ridondata e sostituibili sotto tensione:

a. Scheda CPU (back up a caldo)

b. Scheda di network per la connessione alla rete ridondata

C. Switch Ethernet fibra ottica multimodale

d. Alimentatore principale 220 Vac/24Vdc certificato EN54—4, ogni sistema di alimentazione sard dimensionato per garantire il carico massimo con tutte le apparecchiature in
allarme.

| quadri di rivelazione incendi e gas dovranno essere alimentati da sorgente 220Vac da UPS ridondata e completi di batterie in tampone in grado di garantire I' autonomia del sistema per

24 ore in normale funzionamento e 30 minuti in allarme, come previsto dalla UNI=9765.

| quadri di rivelazione incendi e gas dovranno essere installati in carpenterie autoportanti e dovranno contenere oltre che le batterie di emergenza tutte le morsettiere di interfaccia verso il

campo. Tutti i morsetti di alimentazione 24VDC dovranno essere completi di fusibile a protezione del circuito

Le interfacce relé verso i sistemi di blocco (quadri elettrici, HVAC etc.) dovranno essere in logica “fail to safe” con relé normalmente energizzato in condizioni normali.

| quadri di rivelazione incendi e gas dovranno essere dimensionati in modo da garantire come minimo:

a. Memoria CPU 50% libera per espansioni future

b Alimentatori dimensionati considerando il 30% di potenza in eccesso a massimo carico

. Ingressi digitali e analogici 20% liberi installati e cablati

d. Uscite digitali 20% liberi installati e cablati

e Linee indirizzate 25% di indirizzi disponibili

f Spazio per futuri ampliamenti 10%

La quantita di dispositivi da installarsi negli edifici ¢ indicata nei disegni planimetrici, in ogni caso sard a carico del committente verificare la congruitd alla norma UNI9795/2013 in
conformita alla struttura dell" edificio o della zona da proteggere.

Tutti i componenti di rivelazione incendio dovranno essere conformi e/o certificati in accordo alle rispettive EN54.

Le linee di rivelazione indirizzabili dovranno essere ad anello chiuso e i componenti indirizzati dovranno essere corredati di isolatore di corto circuito conformi alla ENS4—=17.

| rivelatori di fumo, di temperatura, e combinati dovranno essere di tipo analogico indirizzabile inclusi quelli installati in area classificata ZONA 2 ed essere univocamente identificabili dal
sistema di controllo principale.

Sulle passerelle elettriche installate nei tunnel di collegamento tra edifici e nei cassoni, dovrd essere previsto un sistema di rivelazione a cavo termosensibile. Il cavo dovrd essere diviso in

zone e come indicato nella UNI9/95, la zona non dovra superare i 30mt lineari di lunghezza passerella. Il cavo termosensibile collegato al sistema individualmente o tramite moduli indirizzati e barriere a

sicurezza intrinseca ove necessario certificate per ZONA 2 Il cavo dovrd essere posato a zig—zag su ogni singola passerella.
Nei cassoni sono previsti una serie di rivelatori di gas combustibile, i rivelatori di gas dovranno essere idonei per area classificata ZONA 2 certificati ATEX. Il rivelatore dovra essere

composto da sensore di tipo catalitico e trasmettitore. Il trasmettitore sard corredato di display locale per la visualizzazione della concentrazione di gas e per la calibrazione. | rivelatori dovranno

essere del tipo “one man calibration non intrusive” (calibrazione e test da effettuarsi da una singola persona senza dover aprire la custodia) e dovranno supportare il protocollo HART per la
trasmissione dei dati al sistema di manutenzione principale. Il sensore catalitico dovra avere il corpo in acciaio inossidabile mentre il trasmettitore dovra essere idoneo per installazione in
ambiente marino con grado di protezione IP66.
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EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD - SCHEMA A BLOCCHI

Rev.

| @ | FTTIT TV

Data

20/06/14

El.
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Rev.

Data

EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD

Pag. n.003

SERVIZI

230Vac/50Hz
UPS

230Vac,/50Hz
UPsS

1(20Px2.5)mm?

ELENCO COMPONENTI
PACKAGE "A"

JB "IG55-1A"

SU1PxL.5)mm? SOV | PSH | PsL

SCHEDA
SPEGNIMENTO

1(20Px2.5)mm?

-
1(1Px1.5)mm? @
10(1Px1.5)mm? 16

10 5 1

ELENCO COMPONENTI
PACKAGE "B"

JB "IG55-1B"

S5(1Px1.5)mm?
1(1Px1.5)mm?

SOV | PSH PSL

SCHEDA
SPEGNIMENTO

CERTIFICAZIONE EN 12094-1

6(1Px2.5)mm?

10(1Px1.5)mm?

10 5 1

6(1Px2.5)mm?

SCHEDA
SPEGNIMENTO

__]__
|
|

1Px1.5mm? (LOOP1) PARTENZA _ _

24Vcc 1Px2.5mm?

n° 28 n° 14 @ e n° 11

n°2 n® 11+11

PRINCIPALE

5ZONE DI
SPEGNIMENTO

RISERVA

5ZONE DI
SPEGNIMENTO

24Vcc 1Px2.5mm?

SCHEDA
INDIRIZZABILE

_1Px1.5mm2 (LOOP1) RITORNO_

3-QLC8501-5

1Px1.5mm? (LOOP2) PARTENZA _ _

24Vcc 1Px2.5mm?

n° 27 n° 14 = n° 11 EF

24Vcc 1Px2.5mm?

SCHEDA
INDIRIZZABILE

1Px1.5mm? (LOOP2) RITORNO._

2(20Px2.5)mm?

LFACP EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD

1(5Px2.5)mm?

CERTIFICAZIONE EN 54-2, EN54-4

SCHEDA
INTERFACCE

1(5Px2.5)mm?

1(5Px2.5)mm?

230Vac,/50Hz [ ‘ Fp

—

o

NOTA 1: CAVO E CONNESSIONE NON INCLUSI
NELLO SCOPO DI FORNITURA
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLIA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n.176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente
esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n.66 e del progetto

esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n.158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 - MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO — MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
EDIFICIO GLICOLE
SCHEMA A BLOCCHI

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F.JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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DISEGNI DI RIFERIMENTO
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IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO EDIFICIO GLICOLE
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE — PLANIMETRIA

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO E GAS METANO SIMBOLOGIA
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EDIFICIO GLICOLE - SCHEMA A BLOCCHI | @ | FTTIT TV Pag. n.003
EDIFICIO GLICOLE
[ ELENCO COMPONENTI B
‘ B PACKAGE "A" ‘
1(5Px2.5)mm? | 1(1Px1.5)mm? F SOV PSH ‘
1{1Px1.5)mm? PRINCIPALE
F 1 1 ‘
‘ rac ELENCO COMPONENTI ‘
B SeE PACKAGE "B"
1(5Px2.5)mm? ‘ 1P ].2)mm? F SOV | PSH ‘
1(1Px1.5)mm? RISERVA
| m : |

LFACP EDIFICIO GLICOLE

3-QLC8501-1
CERTIFICAZIONE EN 54-2, EN54-4

n° 1+1
n°1 n°1
1Px1.5mm? (LOOP7) PARTENZA =
o L ORI (G fo -
<« m | 24Vce 1Px2.5mm? !
25 |
I g 24\Vcc 1Px2.5mm? '
o == - d !
(2] a I
Z | _1Px.5mm?2 (LOOP7) RITORNO L _ _ _ 1
n°1
1Px1.5 ? (LOOP8) PARTENZA
g [ AL OO DA oo e (G
<m i
a< I
w N
S8 |
3 !
Z | _1Px1.5mm? (LOOP8) RITORNO J




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

C1|20/06/14| EMISSIONE FJ|AG| YE

CO0| 28/04/14 | EMISSIONE FJ | AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLIA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n.176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente
esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n.66 e del progetto

esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n.158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 - MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO — MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
EDIFICIO ARIA SERVIZI E STRUMENTI
SCHEMA A BLOCCHI

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F.JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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EDIFICIO ARIA SERVIZI E STRUMENTI

TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

n° 1+1

o|cC
n°3 n°1
°
E 1Px1.5mm? (LOOP3) PARTENZA _ _ -3 _ o] —— Iy ,
< 3 | 24vee 1Px25mm? I
a< I
N I
6 Pz 24Vcc 1Px2.5mm? |
[S) I
2 | 1pxi.5mm? (LOOP3) RITORNO __ _ _ - _d
n°3
1Px1.5mm? (LOOP4) PARTENZA
D
52 i
N i
o |
20 |
Z | _1Px1.5mm2 (LOOP4) RITORNO __ _ _ - _d

3-QLC8501-1
CERTIFICAZIONE EN 54-2, EN54-4

LFACP EDIFICIO ARIA SERVIZI E STRUMENTI
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CO0| 28/04/14 | EMISSIONE FJ | AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLIA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n.176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente
esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n.66 e del progetto

esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n.158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 - MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO — MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

EDIFICIO ANTINCENDIO/STOCCAGGIO GASOLIO
SCHEMA A BLOCCHI

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F.JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
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EDIFICIO ANTINCENDIO/STOCCAGGIO GASOLIO
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Pag. n.003

LFACP EDIFICIO ANTINCENDIO / STOCCAGGIO GASOLIO

LC8501-1

3-Q
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‘ o ‘ 1B "IGB5AA PACKAGE "A"
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w
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< %) ‘
D 16
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‘ ~ ‘ ELENCO COMPONENTI
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PRINCIPALE
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C1|20/06/14| EMISSIONE FJ|AG| YE

CO0| 28/04/14 | EMISSIONE FJ | AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLIA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n.176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente
esaminato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n.66 e del progetto

esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n.158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 - MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO — MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
AREA TRATTAMENTO ACQUE-LOCALE QUADRI ELETTRICI
SCHEMA A BLOCCHI

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F.JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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DISEGNI DI RIFERIMENTO
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MV100P—PE-GFD-4002
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DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE - PLANIMETRIA
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO
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WBE: LN.L1.50.PE.18 — MA.L1.50.PE.14 — CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO - MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
CASSONI DI SPALLA NORD, CASSONE 7 E
CASSONI 4,5-5,6-6,7
SCHEMA A BLOCCHI
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CASSONE 4,5 GALLERIA PRINCIPALE/SECONDARIA — SCHEMA A BLOCCHI | @ | FTTIT TV Pag. n.003
CASSONE 4,5 GALLERIA PRINCIPALE/SECONDARIA
Exe JB4,5 Exe JB4,5
LOCAL G. PRINCIPALE n° 18 G. SECONDARIA ne7
;E?A\ERM 1T Smm?2 1Tx1 5mm?
CONTROL n°3 n°3
PANEL | B B 1Px1.Smm? _____ 'O I 1Pxlomm? _____ {e]
n°3
_______ Pl bmm? L P52
1Px1,5mm? _ n mc 1Px1,5mm? __ n Igc
1Px1,5mm _ 1Px1,5mm L |
n°2
1Px1,5mm? 1Px1,5mm?
________ xlommo g V4 e DXomme g s
e
°2
!—/\—\ !—n/\—\
L P8z ] 1Px1,5mm? - %___%
n° n°2
_______ 1 _Px_w,_5@£mi______| _1Px1,5mm? _ I
M
n° n°2
_______ 1 Eﬁéﬂtﬂi______l@ 1Px1L5mm? I@
WM WM
n°2 n°2
LO _______HD_XLYEQQZ_ _____ PTWOD _______H:LXLYEQQZ_ _____ PTWOD
~ 1Pl Smm F - ] QUADROLUCI e F ] QUADRO LUCI
LéJ Lo | | |
-~ 1Px1.5mm | ) | Px0mm —)
O o &l | =
(D g 1Px1,5mm ‘ B ______Jfﬁémm____J_ B—x ‘
(&) O |20 (17x1,5mm) ” _ _ _ _ | ] | ]
o _| __30_P_(1Px2,5mm)_2 _ _ __ __
D_ Ol 20T (Tx1,5mm)* B B B B __ __ __ __ __ B B B __
O m 30P (1Px2,5mm)? __ _ _ _ __ __ __ __ __ _ _ _ _
L
-
n°1 n°3 n°3 n°1

CASSONE 5,6

ExdJB4,5
G. PRINCIPALE

| 1Px1.5mm? (LOOP3) RITORNO
1Px1.5mm? (LOOP4) RITORNO

SCHEDA
INDIRIZZABILE

1Px1.5mm? (LOOP5) RITORNO _ _

3
o)

LOOPS

CASSONE 5,6

ExdJB4,5

G. SECONDARIA

| 1Px1.5mm? (LOOP6)_RITORNO

SCHEDA
INDIRIZZABILE
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SCHEDA
INDIRIZZABILE

CASSONE 6,7

SCHEDA
INDIRIZZABILE

ExdJB 5,6
G. PRINCIPALE

CASSONE 6,7

ExdJB5,6
G. SECONDARIA
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CASSONE 5,6 GALLERIA PRINCIPALE/SECONDARIA — SCHEMA A BLOCCHI | @ | FTTIT TV Pag. n.004
CASSONE 5,6 GALLERIA PRINCIPALE/SECONDARIA
Exe JB 5,6 Exe JB 5,6
LOCAL G. PRINCIPALE n° 18 G. SECONDARIA ne7
;E?A\ERM 1T Smm?2 1Tx1 5mm?
CONTROL n°3
PANEL (B B 1Px1Smm? _____ I 1Px1Smm? _____ 'O
n°3 n°3
_______ Pl Smm? L2052
1Px1,5mm? n @G 1Px1,5mm? __ n IT_'O_|G
1Px1,5mm | 1Px1,5mm L |
n° 14 ne 2
2 2
_______ 1P omm” - - L Bx0Smm® -
[} ) @ @
n°2 n°2
| P35z ] % ___% 1Px1,5mm? - %___%
°2 n°2
_______ 1PxI5mm2 WM _1Px1,5mm?Z _ IWM
n°2
_______ 1 _Px_w,__%mmi______l @NM _IPx1,5mm? _ I@M
n°2 n°2
© | ___1Px1Smm® _____ | _APdSmm?
e} N f ~] QUADRO LUCI . f ] QUADRO LUC!
UZJ Lo | | | |
oR= = R
% g 1Px1.5mm ‘ Y ‘ ______Jfﬁémm____J_ l‘—:ﬁ- ‘
< @) L L _— |
- | 20T (1Tx1,5mm) * B __
E OI | 30P (1Px2,5mm)” _ __
S
< 20T (1x1L,5mm)° B __ __ __ __ __ B B B __
L 30P (1Px2,5mm)° _ _ L L L L L _ _ _ _
-
n°1 n°3 n°3 n°1
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CASSONE 6,7 GALLERIA PRINCIPALE/SECONDARIA — SCHEMA A BLOCCHI | @ | FTTIT TV Pag. n.005
CASSONE 6,7 GALLERIA PRINCIPALE/SECONDARIA
Exe JB 6,7 Exe JB 6,7
LOCAL G. PRINCIPALE n° 13 G. SECONDARIA n°s
FIRE 1T Smm?2 1Tx1 5mm?
ALARM
CONTROL n°3 n°3
PANEL (N 1Px1.Smm? _____ ' D =~ — 1Pxlomm? _____ {e]
n°3 n°3
_______ PxL5mm? __ L PX5mm?
1Px1,5mm? _ n @G 1Px1,5mm? __ n mG
1Px1,5mm _ | 1Px1,5mm L |
° 10 n°2
AA% AN
1Px1,5mm?
_______ 1PxISmmt P _$_ ,' [Tttt T Tt -
Ay L
n°2 n°2
!—/\—\ !—/\—\
L _PdSmm?z ] % ___% 1Px1,5mm? - %__ —
n°2 n°2
_______ 1 _Px_w,_5mmj______| _1Px1,5mm?Z _ I
M M
n°2 n°2
_______ 1 Eﬁémmi______l@ _IPx1.5mm’ _ I@N
W M
n°2 n°2
1Px1,5mm? 1Px1,5mm?
N" __________________ S N PT100
(© N f ~] QUADRO LUCI . f | QUADRO LUCI
LéJ Lo | | | |
-~ 1Px1.5mm | ) | Px0mm —)
O o &l | =
% g 1Px1.5mm ‘ l‘_:ﬁ- ‘ _______LPXJ_%W____J_ l‘_:ﬁ- ‘
< O I I
o 5 | 207 (17Tx1,5mm) ~ _ __ __ _
. | 30P (1Px2,5mm)” B B __ __
?5 o
< 20T_(1TX1,5mm) _ _ _ _ L L L L L L _ _ _ L
LL 30P (1Px2,5mm)’ . _ _ _ . . . . . . _ _ _ _
—
n°5 n°5
-------- 3
n° 1 n°5 o n°5 n° 1 n° 1 n°2 n°2 n°1
o
. Aoy | | Ao [k A A
52 ol ol #l o [T O o o 7T > Ol
5N SRR BB / g8 BB
25 _1Px1.5mm? (LOOP3)__ _ —__1Px1.5mm? (LOOP3) _1Px1.5mm? (LOOPS)_ _ _ —__1Px1.5mm? (LOOPS)
£ CASSONE DI SPALLA SUD Jaxiémm?_Ltgcfﬁ__ji___w_mgm?_wﬂﬁ CASSONE 5,6 CASSONE DI SPALLA SUD iEXiémm?_i_LQO_P@___ji___ﬂl»mm?_ﬂwﬂ@ CASSONE 5,6
w ExdJB6,7 ExdJB6,7
= G. PRINCIPALE G. SECONDARIA
52
Y
S
? a5
=
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CASSONE SPALLA NORD E CASSONE 7 — SCHEMA A BLOCCHI | @ | FTTIT TV Pag. n.006
CASSONE SPALLA NORD E CASSONE 7
Ex e JB SPALLA NORD, C.7 Ex e JB SPALLA NORD, C.7
LOCAL G. PRINCIPALE n° 8 G. SECONDARIA n°s5
;BA\ERM 1T, 5mm? 1Tx1,5mm?
CONTROL 2 w3 2 o
PANEL | N Pxdommt E | Pxdomm® E
n°3 n°3
_______ PxL5mm? __ L Px5mmZ
1Px1,5mm? _ n @ ¢ 1Px1,5mm? L n IIE 6
1Px1,5mm _ _ 1Px1,5mm __ A
n°10 1
— N 1Px1,5mm? _ j—
_______ APx1.5mm? _____ _ _ —
N~ @ @ ® n°1
1Px 1,5mm? [ |
o _ -
% ARSI ] n% 1,
n°3
O n® 1 _IPx1,5mm? _ l@N
| M
o e 1BxlSmm? _|
WM -
(@) o ______Jmém_“_z ] QUADRO LUCI
< _______ 1Px1,Smm? _____ 1@ ‘ ‘
@) "
1Px1,5mm
LU ______Jiﬂémm____z ~jaQuaprOLUCt - m "o T # ‘
0 | - | oo | gy |
1Px1,5mm | )
% T = i
-~
Z O 1Px1.5mm ‘ l_i ‘
<3 R
—
| O | 20T (1TxT,5mm) © B __ __ __
< 5 | 30P (1Px2,5mm)” B B _ __
o - Z
Do 207 (1Tx1,5mm).___ - - - - . . . . . . - - .
Lu 30P (1Px2,5mm)’ __ _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __
5
(dp)
2
D_ n°1 n°4 n°4 n°1
O [ A A
< L ml @I Ir ————— ' @ TS m—TS
L <3 T ExiJB
Sl
— % ﬁ | 1Px1.5mm? (LOOP3) PARTENZA _ e 1Px1.5mm? (LooP3) /] [ APx1.5mm? (LOOPS),
2 % | 1Px1.5mm? (LOOP4) PARTENZA _ e ___1Px1.5mm? (LOOP4)_/ CASSONE 6,7 =r — 1Px1.5mm?_(LOOP6)_/ CASSONE 6,7
= Ex d JB SPALLA NORD, C.7 I I Ex d JB SPALLA NORD, C.7
G. PRINCIPALE I : G. SECONDARIA
1o
< % 1Px1.5mm? (LOOPS) PARTENZA __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
a ﬁ | 1Px1.5mm? (LOOPE)_PARTENZA . _ _ _ _ . . . . ]
I N
3
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